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Wichtig!

Mit diesem Hydraulikhandbuch erhalten Sie einen Auszug der am haufigsten verwendeten Hydraulikvarianten. Die Produkte aus dem
Hause Solarbayer kénnen damit hydraulisch in eine bereits vorhandene bzw. in eine neu zu errichtende Heizungsanlage eingebunden
werden. Installationsarbeiten sind nach den giiltigen Regeln und dem jeweiligen Stand der Technik von Fachhandwerkern auszufiihren.

Landerspezifische Vorschriften sind zu beachten.

Alle in diesem Buch gezeigten Hydraulikschemata dienen lediglich als unverbindliche Montagevorschldge und ersetzen keine fach-

technische Planung!

Zeichenerklarung

Absperrarmatur

Druckminderer

Riickschlagklappe
mit Angabe der
Druchflussrichtung

AB
3-Wege-Umschaltventil
B A (Weg AB-B: stromlos offen,
Weg AB-A: stromlos geschlossen)
| —
Thermostatischer
Trinkwassermischer
| —
Hydraulische Weiche
A ——
Externer
Plattenwarmetauscher
| —
@ Umwalzpumpe
| —
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————

Heizkreisset ohne Mischer

Heizkreisset mit Mischer

Heizkreisverteiler
(hier mit einem gemischten und
einem ungemischten Heizkreis)

Solarstation

(mit Sicherheitsgruppe, Solar-Vor-

schaltgefal und Solar-Ausdeh-
nungsgefaR)

Kessel-
Riicklaufanhebung

Zirkulationspumpe

(far Trinkwasserzirkulation)

Laderegelung bzw.
Boilerladepumpe

Zur Warmeumladung zwischen
den Systemkomponenten

Riicklauf-Anhebe-Station
Kompakte Baugruppe zur kontrol-
lierten Warmebeimischung vom
Pufferspeicher in den Ol-/Gas-
Brennwertkessel-Riicklauf

ZAANN

Sicherheitsventil

Kessel-
Sicherheitsgruppe

Speicherentliiftung

Heizkreis
(Warmeverbraucher, z.B. Radiato-
ren oder FuRbodenheizung)

Warmwasserhahn/
Entnahme

Entleerung

Ausdehnungsgefa

Solar-VorschaltgefaRl
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Speichertypeniibersicht

Verwendungszweck und spezifische Einsatzgebiete
der verschiedenen Solarbayer-Speichertypen

;9: % = % =
3 +% 23 3§5c Zw
Speich & =3 Et EFgf§ §¢E d k il
peichertyp o =Y .E, > E = E = Verwendungszwec Vorteile
== 33 S =a5 =3
Schichtleit- [ J [ J O O O 0 500 bis 5.000 Liter, ® Optimale Warmeschichtung bei
Pufferspeicher auch in SondergroRen erhaltlich Beladung/Entnahme (SLS®-System)
SPS o Warmespeicher fiir die Raum- o zur Einbindung von Biomassekessel,
beheizung Warmepumpe ...
(Ohne
Solartauscher)
Schichtleit- [ J [ J [ J O O 0 500 bis 5.000 Liter, ® Optimale Warmeschichtung bei
Pufferspeicher auch in SondergroRen erhaltlich Beladung/Entnahme (SLS®-System)
SPS-S o Warmespeicher fiir die Raum- o zur Einbindung von Biomassekessel,
beheizung Warmepumpe ...
(1 Solartauscher o Ein integrierter Warmetauscher o Einbindung einer Solaranlage
unten) maglich
Schichtleit- [ J [ J [ J [ J O 0 500 bis 5.000 Liter, © Optimale Warmeschichtung bei
Pufferspeicher auch in SondergréBen erhaltlich Beladung/Entnahme (SLS®-System)
SPS-S 2WT o Warmespeicher fiir die Raum- ® Zur Einbindung von Biomassekessel,
beheizung Wéarmepumpe ...
(2 Solartauscher o Zwei integrierte Wirmetauscher o Optimale Einbindung einer Solar-
oben und unten) anlage (2 Zonen Einteilung)
® Optimal fir Frischwasserstation
Warmepumpen- O O [ J [ J [ J © 350 und 500 Liter, o Zur Einbindung einer Warmepumpe
Solarspeicher auch in SondergréRen erhéltlich oder Solaranlage besonders empfoh-
wp o Warmwasserspeicher zur Trinkwasser- len
erwarmung o Durch groRe, doppelt gewickelte War-
(Zweischicht- ® Zwei integrierte Warmetauscher metauscher speziell fiir hohe Warm-
emailliert) wasserentnahmeleistungen geeignet
Solar-Trink- O O [ ] [ ] [ ] © 200 bis 1.000 Liter, o Einbindung einer Solaranlage
wasserspeicher auch in SondergréRen erhéltlich maglich
SKL o \Warmwasserspeicher zur Trinkwasser-
erwarmung
(Zweischicht- ® Zwei integrierte Warmetauscher
emailliert)
Hygiene- [ ] O [} [ ] [ ] © 700 und 1.000 Liter © Optimale Einbindung einer Solar-
Schichten- o Warmespeicher fiir die Raumbehei- anlage moglich (2 Zonen Einteilung)
Kombispeicher zung sowie zur hygienischen Warm- o \Warmwassererzeugung tber integrier-
HSK-OKO wassererzeugung im integrierten ten Edelstahl-WT (@ 32 mm), jederzeit
Edelstahlwarmetauscher hygienisches Warmwasser
(Trinkwasser- ® Zwei integrierte Warmetauscher o Kostenoptimierte Variante
tauscher Edelstahl)
Hygiene- [ ] [} [} [ ] [} © 500 bis 2.200 Liter, ® Optimale Warmeschichtung bei

Schichten-
Kombispeicher
HSK-SLS

(Trinkwasser-
‘ tauscher Edelstahl)

auch in SondergréRen erhéltlich

o Warmespeicher fiir die Raumbehei-
zung sowie zur hygienischen Warm-
wassererzeugung im integrierten
Edelstahlwéarmetauscher

® Zwei integrierte Warmetauscher

Beladung/Entnahme (SLS®-System)

o Optimale Einbindung einer Solar-
anlage moglich (2 Zonen Einteilung)

o \Warmwassererzeugung tber integrier-
ten Edelstahl-WT (@ 48 mm), jederzeit
hygienisches Warmwasser

® hohe Warmwasser-Zapfleistung

© Solarbayer GmbH [09.14]
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WP 3-01

OEL-WP-5HK-BS D

Besonders geeignet fiir hohe
Warmwasser-Schiittleistungen!

OO0

\V4
JAN
/\
\V/
X liA

0l-/Gas-
kessel

(A

Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor

i Wirmepumpen- “ﬁ . )
Kollektoren Solarspeicher (Wp) Heizkreisverteilung

VorschaltgefaR
(Solar)

o

Ausdehnungsgefald
(Solar)

=IC

Solarstation

Solarpipe

Solarregler Einkreis
SR 0501

nR=

Flihlerbelegung

In der Regel kann die Solarregler SR 0501
vorhandene Heizungs-

regelung bestehen werksseitig vorkonfiguriert
bleiben.

Tl Kollektorfiihler
T2 Speicherfihler 1
R1 Solarkreispumpe

6 Hydraulikvarianten © Solarbayer GmbH [09.14]



P OEL-WP-BS

Besonders geeignet fiir hohe
Warmwasser-Schiittleistungen!

Q

Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Kollektoren Warmepumpen- Umschaltventil
Solarspeicher (WP)
| | VorschaltgefdR
(Solar)
AusdehnungsgefaR
(Solar)
W Solarstation
o L.
N —
' Solarpipe
. Solarregler Einkreis

SR 0501

Fuhlerbelegung

In der Regel kann die Solarregler SR 0501
vorhandene Heizungs-

regelung bestehen werksseitig vorkonfiguriert
bleiben.

T Kollektorfiihler
T2 Speicherfiihler 1
R1 Solarkreispumpe

© Solarbayer GmbH [09.14] Hydraulikvarianten 7



HVS-BASI

SPS-WP-BS-PV

Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

AD
e

Photovoltaikanlage*

- Ay

)
«&‘J

(L

z

| = oisve

Warmepumpe
WP-BASIC

LETY

@
/

Holz-
vergaser

¥ k= =
A

siveepnive sl

Il

ol

[

@ -
=kl

iy
il
I L e

Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
- Warmepumpe Warmepumpen- o X

= Holzkessel ’ Kollektoren WP BASIC I?Solarspeicher(WP) Heizkreisverteilung

. ] VorschaltgefdR ?Schichtleit—Puﬁer- .
ai?‘a Riicklaufanhebung (Solar) " speicher (SPS) < 500 L Heizungsregler D20
¢@i Thermische 3 Ausdehnungsgefal Schichtleit-Puffer-

Ablaufsicherung : (Solar) speicher (SPS)
Kesselsicherheits- W Solarstation

gruppe

Ausdehnungsgefal ' )
. (Heizwasser) J Solarpipe

- Solarregler Einkreis
; SR 0501
Flihlerbelegung

Hinweis:

Solarbayer empfiehlt generell bei Einsatz der Warme-
pumpe ,, AeroMono BASIC” eine PufferspeichergréfRe von
hochstens 500 Liter und bivalente Betriebsweise.

*Werden Sie Ihr eigener Energieversorger

Mit einer zusatzlich installierten thermischen Solaranlage
sowie einer Photovoltaikanlage erreichen Sie die groRtmogliche
Unabhéngigkeit von allen Energieversorgern!

SF
BF1
uwp
BLP
M1
VF
AF

8

Hydraulikvarianten

Heizungsregler D20

Reglerschema 401 b

Speicherfiihler T1
Boilerfiihler T2
Umwalzpumpe R1

Boilerladepumpe
Mischer 1
Vorlauffihler
AuBenfiihler

Solarregler SR 0501

werksseitig vorkonfiguriert

Kollektorfuhler
Speicherfihler 1
Solarkreispumpe

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 benétigt (Reglerschema 423e).

© Solarbayer GmbH [09.14]



S-BASIC-SPS_S-SPS-WP-HS-PV

Photovoltaikanlage*

- Ny
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/

Warmepumpe
WP-BASIC

HE)

E

i

£aNanAC
\ l
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Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor

Warmepumpe f’Wérmepumpen- “ﬁ . .
Holzkessel ' Kollektoren WP BASIC I Solarspeicher (WP) Heizkreisverteilung
. ] Vorschaltgefa ?Schichtleit—Puﬁer—
Ricklaufanhebung (Solar) I‘ speicher (SPS-S) <500 L
Ausdehnungsgefal Schichtleit-Puffer-
(Solar) speicher (SPS)

Solarstation

Heizungsregler D20

Thermische
Ablaufsicherung

Kesselsicherheits-
gruppe

Ausdehnungsgefal

(Heizwasser) Solarpipe

OE i

Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC

Umschaltventil

Fuhlerbelegung
Hinweis:
Solarbayer empfiehlt generell bei Einsatz der Wirme- Heizungsregler D20 Solarregler SR 0705 MC
pumpe ,AeroMono BASIC” eine PufferspeichergréBe von Reglerschema 401 b system 14
hochstens 500 Liter und bivalente Betriebsweise.
SF Speicherfihler T1 Kollektorfuhler
BF1  Boilerfihler T2 Speicherfiihler 1
UWP  Umwalzpumpe T3 Speicherfiihler 2
*Werden Sie Ihr eigener Energieversorger BLP  Boilerladepumpe T4 Speicherfiihler 3
M1 Mischer1 R1 Solarkreispumpe
Mit einer zustzlich installierten thermischen Solaranlage VE Vorlauffihler Rz Umschaltvent
] sowie einer Photovoltaikanlage erreichen Sie die groRtmagliche AR AuBenfihler
{ N Unabhéngigkeit von allen Energieversorgern!
N
Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 benétigt (Reglerschema 423e).

© Solarbayer GmbH [09.14] Hydraulikvarianten 9



SKL 3-01
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Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor

49 Solar-Trinkwasser- “ﬁ o )
speicher (kL) Heizkreisverteilung

Flihlerbelegung

Hinweis:

Durch die Zusammenschaltung beider Warmetauscher im
Solar-Trinkwasserspeicher SKL kann die Warmetauscher-
flache auf einfachste Weise vergroRert werden (z.B. beim
Einsatz einer Warmepumpe). Eine nachtragliche Einbin-
dung einer thermischen Solaranlage ist problemlos mog-
lich (siehe folgendes Schema SKL 3-02). J

1 0 Hydraulikvarianten © Solarbayer GmbH [09.14]



Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

SKL 3-02

0l-/Gas-
kessel

]

L4

2]
I—m—

{

Holzheizung

Solarthermie

Warmepumpe

Speichertechnik

Sonstiges Zubehor

© Solarbayer GmbH [09.14]

Y |

e

Kollektoren

VorschaltgefdR
(Solar)

AusdehnungsgefaR
(Solar)

Solarstation

Solarpipe

Solarregler Einkreis
SR 0501

1Y Solar-Trinkwasser- “ﬁ
speicher (SKL)

Heizkreisverteilung

Fuhlerbelegung

Solarregler SR 0501

werksseitig vorkonfiguriert

T Kollektorfiihler
T2 Speicherfiihler 1
R1 Solarkreispumpe

Hydraulikvarianten
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SKL 3-03

TR
@,

vergaser

{

Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel . Sola?r—Tnnkwasser— LK Heizkreisverteilung
speicher (SKL)
& . ] Schichtleit-Puffer- @ .
a@tow  Rlcklaufanhebung I{ speicher (sP) ‘ Heizungsregler D20
Thermische
Ablaufsicherung

Kesselsicherheits-

gruppe J

Ausdehnungsgefal
(Heizwasser)

®E 5

Flihlerbelegung

Heizungsregler D20

Reglerschema 401 b

Hinweis: SF Speicherfihler
. . . . BF1  Boilerfihler
Durch die Zusammenschaltung beider Warmetauscher im UWP  Umwalzpumpe
Solar-Trinkwasserspeicher SKL kann die Warmetauscher- BLP  Boilerladepumpe
flache auf einfachste Weise vergroRert werden (z.B. beim M1 Mischer1
Einsatz einer Warmepumpe). Eine nachtragliche Einbin- VF  Vorlauffiihler
dung einer thermischen Solaranlage ist problemlos mog- AF AuBenfiihler
lich (siehe folgendes Schema SKL 3-04). J

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423e).

1 2 Hydraulikvarianten © Solarbayer GmbH [09.14]



Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

SKL 3-04

A

&

T
|
-

>
]

vy

{

.

,___
|
e

r——-

Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel Kollektoren Solar-Trinkwasser- Heizkreisverteilung
speicher (SKL)
. 2 VorschaltgefdR ] Schichtleit-Puffer- - )
eg@. Riicklaufanhebung (Solar) ‘ I‘ speicher (SPS) @ Heizungsregler D20
*@] Thermische AusdehnungsgefaR
Ablaufsicherung (Solar)
a Kesselsicherheits- W Solarstation
gruppe
Ausdehnungsgefal ' .
. (Heizwasser) Solarpipe
. Solarregler Einkreis
; SR 0501
Fuhlerbelegung

© Solarbayer GmbH [09.14]

Reglerschema 401 b

SF Speicherfihler
BF1  Boilerfihler
UWP  Umwalzpumpe
BLP  Boilerladepumpe
M1 Mischer 1

VF Vorlauffihler

AF AuBenfiihler

Heizungsregler D20

Solarregler SR 0501

werksseitig vorkonfiguriert

T Kollektorfiihler
T2 Speicherfiihler 1
R1 Solarkreispumpe

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423e).

Hydraulikvarianten
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Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

SKL 3-05
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Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel Kollektoren . Sola?r—Trmkwasser— LK Heizkreisverteilung
speicher (SKL)
8. . ] Vorschaltgefal 7 2 Schichtleit-Puffer- .
a@tow  Rlcklaufanhebung (Solar) " speicher (sPS) Heizungsregler D20
#LOi Thermische Ausdehnungsgefa
Ablaufsicherung | (Solar)
‘H Kesselsicherheits- W Solarstation
gruppe
Ausdehnungsgefal ' )
. (Heizwasser) Solarpipe
. Solarregler Einkreis
; SR 0501
Flihlerbelegung
Heizungsregler D20 Solarregler SR 0501

14

Hydraulikvarianten

Reglerschema 401 b

SF Speicherfiihler

BF1  Boilerfihler
UWP  Umwilzpumpe
BLP  Boilerladepumpe
M1 Mischer 1

VF Vorlauffihler
AF AuBenfiihler

werksseitig vorkonfiguriert

Tl Kollektorfuhler
T2 Speicherfihler 1
R1 Solarkreispumpe

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423e).

© Solarbayer GmbH [09.14]



SKL 3-06

Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel Kollektoren SoIgr—Tnnkwasser- Heizkreisverteilung
speicher (SKL)

. VorschaltgefdR ?Schichtleit—Puﬁer— .
qit;.. Riicklaufanhebung (Solar ‘ " speicher (sPS-S) Heizungsregler D20
#@] Thermische AusdehnungsgefaR

Ablaufsicherung (Solar)
a Kesselsicherheits- Solarstation
r gruppe
==
Ausdehnungsgefal .
. (Heizwasser) Solarpipe
Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC
Umschaltventil
Fuhlerbelegung
Heizungsregler D20 Solarregler SR 0705 MC
Reglerschema 401 b System 14
SF Speicherfihler T1 Kollektorfuhler
BF1  Boilerfihler T2 Speicherfiihler 1
UWP  Umwalzpumpe T3 Speicherfiihler 2
BLP  Boilerladepumpe Rl Solarkreispumpe
M1 Mischer 1 R2 Umschaltventil

© Solarbayer GmbH [09.14]

VF Vorlauffihler
AF AuBenfiihler

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423e).

Hydraulikvarianten 15



SKL 3-07

Holz-
vergaser

Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

{

___________________ u—
.
Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel Kollektoren . Sola?r—Trmkwasser— LK Heizkreisverteilung
speicher (SKL)

& . ] Vorschaltgefal ?2 Schichtleit-Puffer- @| )
a@tow  Rlcklaufanhebung (Solar) I‘ speicher (SPS-S) ‘ Heizungsregler D20
#LOi Thermische § Ausdehnungsgefa

Ablaufsicherung L J (Solar)
‘“ Kesselsicherheits- Solarstation
gruppe
Ausdehnungsgefal )
. (Heizwasser) Solarpipe
Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC
2 Umschaltventile
Flihlerbelegung
Heizungsregler D20 Solarregler SR 0705 MC
Reglerschema 401 b System 22
SF Speicherfiihler T1 Kollektorfihler
BF1  Boilerfihler T2 Speicherfihler 1
UWP  Umwilzpumpe T3 Speicherfihler 2
BLP  Boilerladepumpe T4 Speicherfihler 3
M1 Mischer 1 R1 Solarkreispumpe
VF Vorlauffihler R2 Umschaltventil
AF AuBenfiihler R3 Umschaltventil

16

Hydraulikvarianten

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423e).

© Solarbayer GmbH [09.14]



SKL 3-08

0Ol-/Gas-
kessel

{

Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel l?:;ljgenrn(ms ser Heizkreisverteilung
Riicklaufanhebung ‘ I‘ :;::z:gf'(tsg;ﬁer = Heizungsregler D20
o

Kesselsicherheits-
gruppe

Ausdehnungsgefal
(Heizwasser)

OE i

Fuhlerbelegung
Reglerschema 409
Hinweis: SF Speicherfihler
. . . . BF1  Boilerfihler
Durch die Zusammenschaltung beider Warmetauscher im K Kesselfiihler
Solar-Trinkwasserspeicher SKL kann die Warmetauscher- UWP  Umwalzpumpe
flache auf einfachste Weise vergroBert werden (z.B. beim BLP  Boilerladepumpe
Einsatz einer Warmepumpe). Eine nachtragliche Einbin- M1 Mischer 1
dung einer thermischen Solaranlage ist problemlos mog- M2 Umschaltventil
¢ lich (siehe folgendes Schema SKL 3-09). VE Vorlauffuhler
\_/ AF AuRenfiihler

B1/LB1 Brenneranforderung

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423j).

© Solarbayer GmbH [09.14] Hydraulikvarianten 1 7



SKL 3-09
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Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!
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Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel Kollektoren . Sola?r—Tnnkwasser— Heizkreisverteilung
speicher (SKL)
. ] Vorschaltgefal 7 Schichtleit-Puffer- .
Rucklaufanhebung (Solar) " speicher (sP) Heizungsregler D20
Thermische Ausdehnungsgefal .

i Ablaufsicherung ﬂ (Solar) Umschaltventil
‘H Kesselsicherheits- W Solarstation -
; gruppe 1i:N ‘ J

Ausdehnungsgefal ' )
. (Heizwasser) Solarpipe
. Solarregler Einkreis
; SR 0501
Flihlerbelegung
Heizungsregler D20 Solarregler SR 0501

Reglerschema 409 werksseitig vorkonfiguriert

SF Speicherfiihler T1 Kollektorfihler
BF1  Boilerfihler T2 Speicherfihler 1
KF Kesselfiihler R1 Solarkreispumpe

UWP  Umwalzpumpe

BLP  Boilerladepumpe
M1 Mischer 1

M2 Umschaltventil

VF Vorlauffthler

AF AuBenfiihler

B1/LB1 Brenneranforderung

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423j).

18
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Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

SKL 3-10

0l-/Gas-
kessel
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Holzheizung

Solarthermie

Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor

Holzkessel

Riicklaufanhebung

Thermische
Ablaufsicherung

Kesselsicherheits-
gruppe

Ausdehnungsgefal
(Heizwasser)

®E bW

© Solarbayer GmbH [09.14]

Y |

L1 LS

Kollektoren

VorschaltgefdR
(Solar)

Ausdehnungsgefal
(Solar)

Solarstation

Solarpipe

Solarregler Einkreis
SR 0501

Solar-Trinkwasser- Heizkreisverteilun

speicher (SKL) &
' 2 Schichtleit-Puffer-

speicher (SPS)

Heizungsregler D20

Umschaltventil

Fuhlerbelegung
Heizungsregler D20 Solarregler SR 0501
Reglerschema 409 werksseitig vorkonfiguriert
SF Speicherfihler T1 Kollektorfuhler
BF1  Boilerfihler T2 Speicherfihler 1
KF Kesselfiihler R1 Solarkreispumpe

UWP  Umwalzpumpe

BLP  Boilerladepumpe
M1  Mischer 1

M2 Umschaltventil

VF Vorlauffihler

AF AuBenfiihler

B1/LB1 Brenneranforderung

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423j).

Hydraulikvarianten 19




Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

SKL 3-11
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Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel Kollektoren . SoIefr—Trlnkwasser— Heizkreisverteilung
speicher (SKL)
. . ] Vorschaltgefal ? Schichtleit-Puffer- )
S g . H ler D20
Rucklaufanhebung (Solar) " speicher (5PS-5) eizungsregler
#LOi Thermische AusdehnungsgefaR Umschaitventil
Ablaufsicherung | (Solar)
‘ H Kesselsicherheits- W Solarstation
gruppe
Ausdehnungsgefal ' )
. (Heizwasser) Solarpipe
J Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC
+ Umschaltventil
Flihlerbelegung
Heizungsregler D20 Solarregler SR 0705 MC
Reglerschema 409 System 14

20

Hydraulikvarianten

SF Speicherfiihler T1 Kollektorfihler
BF1  Boilerfihler T2 Speicherfihler 1
KF Kesselfiihler T3 Speicherfihler 2
UWP  Umwalzpumpe R1 Solarkreispumpe
BLP  Boilerladepumpe R2 Umschaltventil
M1 Mischer 1

M2 Umschaltventil

VF Vorlauffthler

AF AuBenfiihler

B1/LB1 Brenneranforderung

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D3|

0 bendtigt (Reglerschema 423j).

© Solarbayer GmbH [09.14]
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Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel Kollektoren SoIgr—Tnnkwasser- “ﬁ Heizkreisverteilung
speicher (SKL)
. ] VorschaltgefdR ? 2 Schichtleit-Puffer- )
ng‘p Riicklaufanhebung (Solar ‘ " speicher (SPS-5) Heizungsregler D20
X )] Thermische § Ausdehnungsgefal .
Ablaufsicherung ﬂ (Solar) Umschaltvenil
N ﬂ Kesselsicherheits- W Solarstation
r gruppe
== ) —
. Ausdehnungsgefal . Solarpipe

© Solarbayer GmbH [09.14]

‘.

L)

Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC

2 Umschaltventile

Fuhlerbelegung
Heizungsregler D20 Solarregler SR 0705 MC
Reglerschema 409 System 22
SF Speicherfihler T1 Kollektorfuhler
BF1  Boilerfihler T2 Speicherfihler 1
KF Kesselfiihler T3 Speicherfiihler 2
UWP  Umwalzpumpe T4 Speicherfihler 3
BLP  Boilerladepumpe R1 Solarkreispumpe
M1  Mischer 1 R2 Umschaltventil
M2 Umschaltventil R3 Umschaltventil
VF Vorlauffihler
AF AuBenfiihler
B1/LB1 Brenneranforderung
Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423j).

Hydraulikvarianten 2 1



SKL 3-13

BASIC-OEL-SPS-SKL @

0l-/Gas-

Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

kessel
: N:
o S E':I ’
20F - 0
= i ]
AN . |
) | el E
L 1 S =1
L
Warmepumpe
WP BASIC
Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
@ | Wwarmepumpe Solar-Trinkwasser- “ﬁ T
® | wpBASIC speicher (SKL) Heizkreisverteilung
] Schichtleit-Puffer- )
I‘ speicher (SPS) < 500 L Heizungsregler D20
Umschaltventil
Fiihlerbelegung
Hinweis:
Solarbayer empfiehlt generell bei Einsatz der Warme-
pumpe ,,AeroMono BASIC” eine PufferspeichergroRe von Reglerschema 409

hochstens 500 Liter und bivalente Betriebsweise.
SF Speicherfiihler
BF1  Boilerfiihler
KF Kesselfiihler

Hinweis:
UWP  Umwalzpumpe
Durch die Zusammenschaltung beider Warmetauscher im BLP  Boilerladepumpe
Solar-Trinkwasserspeicher SKL kann die Warmetauscher- M1 Mischer 1
flache auf einfachste Weise vergroRert werden (z.B. beim M2 Umschaltventil
Einsatz einer Warmepumpe). Eine nachtragliche Einbin- VF Vorlauffihler a5
dung einer thermischen Solaranlage ist problemlos még- AR AuBenfihler x)

lich (siehe folgendes Schema SKL 3-14). BL/LB1 Brenneranforderung

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423j).

2 2 Hydraulikvarianten © Solarbayer GmbH [09.14]
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Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!
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( 1 -
Warmepumpe
WP BASIC
Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor

Warmepumpe 19 Solar-Trinkwasser- “ﬁ o )
' Kollektoren WP BASIC speicher(SKL) Heizkreisverteilung

Solarregler Einkreis

VorschaltgefaR £3 schichtleit-Puffer- Heizunesresler D20
(Solar) speicher (SPS) < 500 L BSrER
Ausdehnungsgefal Umschaltventil
\ (Solar)
W Solarstation
() =
N
' Solarpipe

SR 0501
Fuhlerbelegung
Heizungsregler D20 Solarregler SR 0501
Reglerschema 409 werksseitig vorkonfiguriert
SF Speicherfihler T1 Kollektorfuhler
BF1  Boilerfihler T2 Speicherfiihler 1
Hinweis: KF Kesselfiihler R1 Solarkreispumpe
: UWP  Umwiélzpumpe
Solarbayer empfiehlt generell bei Einsatz der Warme- BLP  Boilerladepumpe
pumpe ,,AeroMono BASIC” eine PufferspeichergroRe von M1 Mischer1
héchstens 500 Liter und bivalente Betriebsweise. M2 Umschaltventil
( N VF Vorlauffihler
\_/ AF AuBenfiihler
B1/LB1 Brenneranforderung
Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423j).

© Solarbayer GmbH [09.14] Hydraulikvarianten 2 3



Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

SKL 3-15
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Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel Kollektoren . Sola?r—Trmkwasser— Heizkreisverteilung
speicher (SKL)
8. . ] Vorschaltgefal ?Schichtleit-Puffer» .
a@tow  Rlcklaufanhebung (Solar) " speicher (SPS-S) Heizungsregler D20
Thermische § Ausdehnungsgefa ) )
#ﬁOi Ablaufsicherung ﬂ (Solar) Hydraulische Weiche
‘H Kesselsicherheits- Solarstation Laderegelung
gruppe
Ausdehnungsgefal )
. (Heizwasser) Solarpipe
Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC
Umschaltventil
Flihlerbelegung

24

Hydraulikvarianten

Heizungsregler D20

Reglerschema 401

KF Kesselfiihler

BF1  Boilerfihler
UWP  Umwilzpumpe
M1 Mischer 1

VF Vorlauffihler
AF AuRenfiihler
BLP  Boilerladepumpe

Solarregler SR 0705 MC

System 14

Tl Kollektorfuhler
T2 Speicherfihler 1
T3 Speicherfhler 2
R1 Solarkreispumpe
R2 Umschaltventil

Laderegelung

werksseitig vorkonfiguriert

LR1  Ladekreispumpe

LT1  Speicherfihler

T2 Hydraulische Weiche-
Vorlauf-Fihler

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423).

© Solarbayer GmbH [09.14]
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Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel Kollektoren SoIgr—Tnnkwasser- L1 Heizkreisverteilung
speicher (SKL)
. ] VorschaltgefdR ?Schichtleit—Puﬁer— .
ng‘p Riicklaufanhebung (Solar ‘ " speicher (sPS-S) Heizungsregler D20
X )] Thermische § Ausdehnungsgefal . )
Ablaufsicherung ﬂ (Solar) Hydraulische Weiche
- ﬂ Kesselsicherheits- W Solarstation Umschaltventil
r gruppe
== —
Ausdehnungsgefal . .
. (Heizwasser) Solarpipe

FEEE | Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC

Umschaltventil

L)

Fuhlerbelegung
Heizungsregler D20 Solarregler SR 0705 MC
Reglerschema 410 System 14

SF Speicherfihler T1 Kollektorfuhler
BF1  Boilerfihler T2 Speicherfihler 1
KF Kesselfiihler T3 Speicherfiihler 2
RLKF  Rucklauf-Kesselfiihler Rl Solarkreispumpe
UWP  Umwalzpumpe R2 Umschaltventil
M1  Mischer 1
M2 Umschaltventil

( N VF Vorlauffihler

\_/ AF AuBenfiihler
BLP  Boilerladepumpe

© Solarbayer GmbH [09.14] Hydraulikvarianten 2 5
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Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!
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Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel Kollektoren . Sola?r—Tnnkwasser— Heizkreisverteilung
speicher (SKL)
8. . ] Vorschaltgefal ?Schichtleit-Puffer» .
o@tow  Rlcklaufanhebung (Solar) " speicher (SPS-S) Heizungsregler D20
M’l Thermische § Ausdehnungsgefa ) )
Hydraulische Weich:
Ablaufsicherung ﬂ (Solar) yaraulische feiche
‘H Kesselsicherheits- Solarstation Umschaltventil
gruppe
Ausdehnungsgefal )
. (Heizwasser) Solarpipe
Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC
Umschaltventil
Flihlerbelegung

26

Hydraulikvarianten

Heizungsregler D20

Reglerschema 409

SF Speicherfiihler
BF1  Boilerfihler

KF Kesselfiihler
UWP  Umwalzpumpe
M1 Mischer 1

M2 Umschaltventil
VF Vorlauffihler

AF AuBenfiihler
BLP  Boilerladepumpe

Solarregler SR 0705 MC

System 14

Tl Kollektorfuhler
T2 Speicherfihler 1
T3 Speicherfihler 2
R1 Solarkreispumpe
R2 Umschaltventil

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423j).

© Solarbayer GmbH [09.14]




Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

SKL 3-18

0O1-/Gas-
Brennwert-
kessel

Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel Kollektoren SoIgr—Tnnkwasser- Heizkreisverteilung
speicher (SKL)
. ] VorschaltgefdR ?2 Schichtleit-Puffer- .
ng‘p Riicklaufanhebung (Solar ‘ " speicher (sPS-S) Heizungsregler D20
#@] Thermische § Ausdehnungsgefal Laderezelun
Ablaufsicherung v (Solar) gelung
ﬂ Kesselsicherheits- Solarstation Riicklauf-
gruppe — | Anhebestation
Ausdehnungsgefal . .
. (Heizwasser) Solarpipe
FEEE | Solarregler Mehrkreis
| SR0705MC
#‘ 2 Umschaltventile
Fuhlerbelegung

© Solarbayer GmbH [09.14]

Riicklauf-Anhebe-Station

werksseitig vorkonfiguriert

RAST1 RAS-Fiihler 1
RAS T2 RAS-Fiihler 2
RAS T3 RAS-Fiihler 3

In der Regel kann die
vorhandene Heizungs-

regelung bestehen
bleiben.

BF Boilerfiihler

Solarregler SR 0705 MC

System 22

Tl Kollektorfiihler
T2 Speicherfihler 1
T3 Speicherfiihler 2
T4 Speicherfihler 3
R1 Solarkreispumpe
R2 Umschaltventil
R3 Umschaltventil

Laderegelung

werksseitig vorkonfiguriert

LR1  Ladekreispumpe
LT1  Speicherfihler 1
T2 Speicherfihler 2

Hydraulikvarianten

27




Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

FRIWA 3-01

HVS-SPS_2S-FRIWA-HS

——— A

M

M

vergaser

Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
- 19 Schichtleit-Puffer- -
' Holzkessel ' Kollektoren speicher (SPS-S 2WT) E Heizkreis mit Mischer
5@ Ricklaufanhebung ;/S%ﬁzc:;altgefaﬁ ‘ Heizungsregler D20
#ﬂ )l Thermische Ausdehnungsgefal ) .
Ablaufsicherung O (Solar) E Frischwasserstation
‘H Kesselsicherheits- m'} Solarstation
; gruppe 1i:N J
Ausdehnungsgefal . )
. (Heizwasser) Solarpipe
B | solarregler Mehrkreis
i SR 0705 MC
+ Umschaltventil
Fiihlerbelegung
Heizungsregler D20 Solarregler SR 0705 MC
Reglerschema 401 b System 14
SF Speicherfiihler T1 Kollektorfihler
BF1  Boilerfihler T2 Speicherfihler 1
UWP  Umwilzpumpe T3 Speicherfihler 2
. . M1 Mischer 1 R1 Solarkreispumpe
Hinweis: VF Vorlauffihler R2 Umschaltventil

Solarbayer empfiehlt generell bei Einsatz einer
Frischwasserstation die Boiler-Vorrangschaltung

28

Hydraulikvarianten

AF AuRenfiihler

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423e).
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kessel
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Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
- Schichtleit-Puffer- R
' Holzkessel ’ Kollektoren '?speicher(SPS-SZWT) E Heizkreis mit Mischer
N § VorschaltgefaR )
eg@. Riicklaufanhebung (Solar Heizungsregler D20
Thermische AusdehnungsgefaR = . )
#LO] Ablaufsicherung D (Solar) - Frischwasserstation
7 a Kesselsicherheits- m'} Solarstation
r gruppe
= —
Ausdehnungsgefal ' .
. (Heizwasser) Solarpipe

Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC

Umschaltventil

Fuhlerbelegung
Heizungsregler D20 Solarregler SR 0705 MC
Reglerschema 416 System 14
SF Speicherfihler T1 Kollektorfuhler
KF Kesselfthler T2 Speicherfihler 1
KP Nachheizpumpe T3 Speicherfiihler 2
X . BF1  Boilerfiihler Rl Solarkreispumpe
Hinweis: UWP  Umwalzpumpe R2 Umschaltventil
Solarbayer empfiehlt generell bei Einsatz einer M1 Mischer1
Frischwasserstation die Boiler-Vorrangschaltung VF Vorlauffihler
( N AF AuBenfiihler
\_/ B1/LB1 Brenneranforderung
Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423b).

© Solarbayer GmbH [09.14] Hydraulikvarianten 2 9



Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

-SPS_2S-SPS_S-FRIWA-HS

0009

Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel Kollektoren . Sch!chtlelt-Puffer— Heizkreis mit Mischer
speicher (SPS-S)
2 o i ! VorschaltgefaR ?Schichtleit-Puffer» T e )
a@tow  Rlcklaufanhebung (Solar) " speicher (SPS-S 2WT) ‘ Heizungsregler D20
,H.ﬂ)l Thermische Ausdehnungsgefal ) .
Ablaufsicherung O (Solar) a Frischwasserstation
‘H Kesselsicherheits- m'} Solarstation
gruppe
Ausdehnungsgefal . )
. (Heizwasser) Solarpipe
B | solarregler Mehrkreis
s SR 0705 MC
i*' 2 Umschaltventile
Fiihlerbelegung

Hinweis:

Solarbayer empfiehlt generell bei Einsatz einer
Frischwasserstation die Boiler-Vorrangschaltung

30

Hydraulikvarianten

Heizungsregler D20

Reglerschema 401 b

SF Speicherfiihler
BF1  Boilerfihler
UWP  Umwilzpumpe
M1 Mischer 1

VF Vorlauffihler
AF AuRenfiihler

Solarregler SR 0705 MC

System 22

Tl Kollektorfuhler
T2 Speicherfihler 1
T3 Speicherfihler 2
T4 Speicherfihler 3
R1 Solarkreispumpe
R2 Umschaltventil
R3 Umschaltventil

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423e).

© Solarbayer GmbH [09.14]
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Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

FRIWA 3-04

HVS-OEL-SPS_2S-SPS_S-FRIWA:

o

°/é

P

Holzheizung

Solarthermie

Warmepumpe Speichertechnik

Sonstiges Zubehor

Holzkessel

Riicklaufanhebung

Thermische
Ablaufsicherung

Kesselsicherheits-
gruppe

Ausdehnungsgefal
(Heizwasser)

®E b /W

Hinweis:

Kollektoren

VorschaltgefdR
(Solar)

AusdehnungsgefaR
(Solar)

Solarstation

Solarpipe

Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC

2 Umschaltventile

Solarbayer empfiehlt generell bei Einsatz einer
Frischwasserstation die Boiler-Vorrangschaltung

© Solarbayer GmbH [09.14]

1

Schichtleit-Puffer-
speicher (SPS-S)

Schichtleit-Puffer-
speicher (SPS-S 2WT)

Heizkreis mit Mischer

Heizungsregler D20

Frischwasserstation

Fuhlerbelegung

Heizungsregler D20 Solarregler SR 0705 MC

Reglerschema 416
SF Speicherfihler T1
KF Kesselfthler T2
KP Nachheizpumpe T3
BF1  Boilerfihler T4
UWP  Umwalzpumpe R1
M1  Mischer 1 R2
VF Vorlauffihler R3

AF AuBenfiihler
B1/LBL Brenneranforderung

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423b).

System 22

Kollektorfiihler
Speicherfihler 1
Speicherfiihler 2
Speicherfihler 3
Solarkreispumpe
Umschaltventil
Umschaltventil

Hydraulikvarianten 3 1
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Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

0l-/Gas-
kessel

Solarthermie

Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor

Holzheizung

' Holzkessel

ago: Ruicklaufanhebung
Thermische
Ablaufsicherung

Kesselsicherheits-
gruppe

Ausdehnungsgefal
(Heizwasser)

®E 5

|

=0

aR=

&

32 Hydraulikvarianten

Kollektoren

Vorschaltgefal
(Solar)

Ausdehnungsgefal
(Solar)

Solarstation

Solarpipe

Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC

Umschaltventil

. Hyglehe—s'chlchten-“ Heizkreis mit Mischer
Kombispeicher (Hsk-0k0)
‘ Heizungsregler D20

Fiihlerbelegung
Heizungsregler D20 Solarregler SR 0705 MC
Reglerschema 416 System 14
SF Speicherfiihler T1 Kollektorfihler
BF1  Boilerfihler T2 Speicherfihler 1
KF Kesselfiihler T3 Speicherfihler 2
UWP  Umwalzpumpe R1 Solarkreispumpe
M1 Mischer 1 R2 Umschaltventil

KP Nachheizpumpe
VF Vorlauffiihler

AF AuRenfiihler o
B1/LB1 Brenneranforderung J

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423b).

© Solarbayer GmbH [09.14]
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Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel Kollektoren Hygiene-Schichten- Heizkreis mit Mischer
Kombispeicher (Hsk-0k0)
N § VorschaltgefaR )
eg@. Riicklaufanhebung (Solar Heizungsregler D20
-HA )] Thermische AusdehnungsgefaR + )
Ablaufsicherung D (Solar) Umschafeventil
7 a Kesselsicherheits- m'} Solarstation
r gruppe
= —
Ausdehnungsgefal ' .
. (Heizwasser) Solarpipe
| Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC
Umschaltventil
Fuhlerbelegung
Heizungsregler D20 Solarregler SR 0705 MC
Reglerschema 410 System 14
SF Speicherfihler T1 Kollektorfuhler
BF1  Boilerfihler T2 Speicherfihler 1
KF Kesselfiihler T3 Speicherfiihler 2
RLKF  Rucklauf-Kesselfiihler Rl Solarkreispumpe
Hinweis: UWP  Umwalzpumpe R2 Umschaltventil
. L L M1  Mischer1
Dieses Hydraulikbeispiel ist nicht fir ricklauf- M2 Umschaltventil
N temperaturabhdngige Warmeerzeuger (Brenn- KP Nachheizpumpe
U wertgeréte) geeignet! VF  Vorlauffihler

© Solarbayer GmbH [09.14]

AF AuBenfiihler
B1/LBL Brenneranforderung

33
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Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

HSK-OKO 3-03

S-OEL-SPS __ _OEKO-Lade-HS

¥ == =
A

e —
Fm————————

| |
I N

R

@

e

__________________________________ 4
____________________________________ 4
Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel Kollektoren . Hygiene-Schichten- Heizkreis mit Mischer
Kombispeicher (Hsk-0k0)
& . ] Vorschaltgefal ] Schichtleit-Puffer- - )
a@tow  Rlcklaufanhebung (Solar) I‘ speicher (SPS-S) Heizungsregler D20
#QOi Thermische AusdehnungsgefaR Laderegelun
Ablaufsicherung | (Solar) gelung
‘H Kesselsicherheits- Solarstation
gruppe
Ausdehnungsgefal )
. (Heizwasser) Solarpipe
Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC
2 Umschaltventile
Fiihlerbelegung
Heizungsregler D20 Solarregler SR 0705 MC Laderegelung
Reglerschema 416 System 22 werksseitig vorkonfiguriert
SF Speicherfiihler T1 Kollektorfihler LR1  Ladekreispumpe
BF1  Boilerfihler T2 Speicherfihler 1 LT1  Speicherfihler
KF Kesselfiihler T3 Speicherfihler 2 T2 Speicherfihler
UWP  Umwalzpumpe T4 Speicherfihler 3
M1 Mischer 1 R1 Solarkreispumpe
KP Nachheizpumpe R2 Umschaltventil
VF Vorlauffihler R3 Umschaltventil

34

Hydraulikvarianten

AF AuRenfiihler
B1/LB1 Brenneranforderung

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423b).

© Solarbayer GmbH [09.14]




Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

HSK-SLS 3-01

0l-/Gas-
kessel

Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel Kollektoren Hygiene-Sc hichten- Heizkreis mit Mischer
Kombispeicher (Hsk-sLs)
qit;.. Riicklaufanhebung Vorschaltgefal @ Heizungsregler D20
(Solar)
,HA)] Thermische AusdehnungsgefaR )
Ablaufsicherung D (Solar) i I
ﬂ Kesselsicherheits- m‘i Solarstation
gruppe
Ausdehnungsgefal ' .
. (Heizwasser) Solarpipe
| Solarregler Mehrkreis
| SR0705MC
+ Umschaltventil
Fuhlerbelegung

Hinweis:

Dieses Hydraulikbeispiel ist nicht fur ricklauf-
temperaturabhéngige Warmeerzeuger (Brenn-

wertgerate) geeignet!

© Solarbayer GmbH [09.14]

BL
BF

In der Regel kann die
vorhandene Heizungs-

regelung bestehen
bleiben.

P Boilerladepumpe
Boilerfiihler

Solarregler SR 0705 MC

System 15

T Kollektorfiihler

T2 Speicherfihler 1

T3 Speicherfiihler 2

T4 Speicherfihler 3

15 Riicklauffiihler Heizung
Rl Solarkreispumpe

R2 Umschaltventil

R3 Umschaltventil

35
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HSK-SLS 3-02

-t _

4

Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

I
o
Fops

Ol-/Gas-
kessel

e

* empfehlenswert bei Systemen mit niedrigen Riicklauftemperaturen

Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel Kollektoren . Hyglehe—SFhlchten— Heizkreis mit Mischer
Kombispeicher (Hsk-sLs)
-8 | Ricklaufanhebung ;/S%rlzcrr;altgefafi ‘ @ Heizungsregler D20
Thermische Ausdehnungsgefal
Ablaufsicherung | (Solar)
Kesselsicherheits- m'} Solarstation N
gruppe ‘ J
Ausdehnungsgefal . )
(Heizwasser) Solarpipe
B | solarregler Mehrkreis
,, SR 0705 MC
i*' Umschaltventil
Flihlerbelegung
Heizungsregler D20 Solarregler SR 0705 MC
Reglerschema 416 System 14

SF Speicherfiihler T1 Kollektorfihler

BF1  Boilerfihler T2 Speicherfihler 1

KF Kesselfiihler T3 Speicherfhler 2

UWP  Umwalzpumpe R1 Solarkreispumpe

M1 Mischer 1 R2 Umschaltventil

36

Hydraulikvarianten

KP Nachheizpumpe

VF Vorlauffihler

AF AuBenfiihler

B1/LB1 Brenneranforderung

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423b).

© Solarbayer GmbH [09.14]



Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!
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* empfehlenswert bei Systemen mit niedrigen Riicklauftemperaturen

Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel Kollektoren Hygiene-Sc hichten- Heizkreis mit Mischer
Kombispeicher (Hsk-sLs)
. ] VorschaltgefdR ?Schichtleit—Puﬁer— | .
ng‘p Riicklaufanhebung (Solar ‘ " speicher (sPS-S) Heizungsregler D20
#@] Thermische § Ausdehnungsgefal Laderezelun
Ablaufsicherung v (Solar) gelung
ﬂ Kesselsicherheits- m‘} Solarstation
gruppe
Ausdehnungsgefal . .
. (Heizwasser) Solarpipe
FEEE | Solarregler Mehrkreis
L= | SR0705MC
#‘ 2 Umschaltventile
Fuhlerbelegung

© Solarbayer GmbH [09.14]

Heizungsregler D20

Reglerschema 416

SF Speicherfihler

BF1  Boilerfihler

KF Kesselfthler

UWP  Umwalzpumpe

M1 Mischer 1

Kp Nachheizpumpe

VF Vorlauffihler

AF AuBenfiihler

B1/LBL Brenneranforderung

Solarregler SR 0705 MC

System 22

T Kollektorfiihler
T2 Speicherfiihler 1
T3 Speicherfiihler 2
T4 Speicherfiihler 3
R1 Solarkreispumpe
R2 Umschaltventil
R3 Umschaltventil

Laderegelung

werksseitig vorkonfiguriert

LR1  Ladekreispumpe
LT1  Speicherfihler
T2 Speicherfihler

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423b).

Hydraulikvarianten
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Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!
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Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel Kollektoren . Hyglehe—SFhlchten— Heizkreis mit Mischer
Kombispeicher (Hsk-sLs)
& . ] Vorschaltgefal ?Schichtleit-Puffer» @| )
ag@tws  Rlcklaufanhebung (olar) " speicher (SPS-S) @ Heizungsregler D20
#QOi Thermische “ 1| AusdehnungsgefaR Laderegelun
Ablaufsicherung | (Solar) gelung
‘H Kesselsicherheits- Solarstation #- Umschaltventil
gruppe
Ausdehnungsgefal )
. (Heizwasser) Solarpipe
Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC
2 Umschaltventile
Flihlerbelegung

Hinweis:

Heizungsregler D20

Reglerschema 410

SF Speicherfiihler

BF1  Boilerfihler

UWP  Umwilzpumpe

RLKF  Ruicklauf-Kesselfiihler
M1 Mischer 1

M2 Umschaltventil

Dieses Hydraulikbeispiel ist nicht fir riicklauf-

BLP  Boilerladepumpe
temperaturabhéngige Warmeerzeuger (Brenn- VE  Vorlauffiihler
wertgerate) geeignet! AF  AuRenfiihler

B1/LB1 Brenneranforderung

Solarregler SR 0705 MC

System 22

Tl Kollektorfuhler
T2 Speicherfihler 1
T3 Speicherfhler 2
T4 Speicherfihler 3
R1 Solarkreispumpe
R2 Umschaltventil
R3 Umschaltventil

Laderegelung

werksseitig vorkonfiguriert

LR1  Ladekreispumpe
LT1  Speicherfihler
T2 Speicherfihler

38

Hydraulikvarianten
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* empfehlenswert bei Systemen mit niedrigen Riicklauftemperaturen

Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel Kollektoren Hygiene-Sc hichten- Heizkreis mit Mischer
Kombispeicher (Hsk-sLs)
. ] VorschaltgefdR ?Schichtleit—Puﬁer— .
qit;.. Riicklaufanhebung (Solar ‘ " speicher (sPS-S) Heizungsregler D20
#@] Thermische AusdehnungsgefaR Laderegelun
Ablaufsicherung v (Solar) gelung
ﬂ Kesselsicherheits- m‘i Solarstation
r gruppe
== —
Ausdehnungsgefal ' .
. (Heizwasser) Solarpipe
| ] Solarregler Mehrkreis
L= | SR0705MC
+ 2 Umschaltventile

Fuhlerbelegung
Heizungsregler D20 Solarregler SR 0705 MC Laderegelung
Reglerschema 401 b System 22 werksseitig vorkonfiguriert
SF Speicherfihler T1 Kollektorfuhler LR1  Ladekreispumpe
UWP  Umwalzpumpe T2 Speicherfiihler 1 LT1  Speicherfihler
i . M1 Mischer 1 T3 Speicherfiihler 2 T2 Speicherfihler
Hinweis: VF  Vorlauffiihler T4 Speicherfiihler 3
Solarbayer empfiehlt ggf. die Boiler-Vorrangschaltung AF AuRenfiihler Rl Solarkreispumpe
BF1  Boilerfiihler R2 Umschaltventil
R3 Umschaltventil
(N
N
Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423e).

© Solarbayer GmbH [09.14] Hydraulikvarianten 3 9



Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!
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Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel Kollektoren . Hyglehe—SFhlchten— Heizkreis mit Mischer
Kombispeicher (Hsk-sLs)
& . ] Vorschaltgefal ] Schichtleit-Puffer- - )
a@tow  Rlcklaufanhebung (Solar) I‘ speicher (sP) ‘ Heizungsregler D20
#LOi Thermische Ausdehnungsgefa
Ablaufsicherung | (Solar)
‘H Kesselsicherheits- m'} Solarstation -
; gruppe 1i:N J
Ausdehnungsgefal . )
. (Heizwasser) Solarpipe
"B | Solarregler Mehrkreis
s SR 0705 MC
i*' Umschaltventil
Flihlerbelegung
Heizungsregler D20 Solarregler SR 0705 MC
Reglerschema 401 b System 14

40

Hinweis:

Eingeschrankte Funktion des Erweiterungs-
puffers (SPS) bei der Brauchwassererwar-
mung wenn kein Heizkreis aktiv ist!

Hydraulikvarianten

SF Speicherfiihler
UWP  Umwalzpumpe
M1 Mischer 1

VF Vorlauffthler
AF AuBenfiihler
BF1  Boilerfihler

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423e).

Tl Kollektorfuhler
T2 Speicherfihler 1
T3 Speicherfhler 2
R1 Solarkreispumpe
R2 Umschaltventil

© Solarbayer GmbH [09.14]
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Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel Kollektoren Hygiene-Sc hichten- Heizkreis mit Mischer
Kombispeicher (Hsk-sLs)
qit;.. Riicklaufanhebung zlsoorlsacr?altgefall ‘ " ?:;::E:::I(tsg:fsk)ﬂ Heizungsregler D20
#@] Thermische AusdehnungsgefaR
Ablaufsicherung v (Solar)
ﬂ Kesselsicherheits- Solarstation
; “‘\‘ gruppe
== —
Ausdehnungsgefal ' .
. (Heizwasser) Solarpipe

Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC

2 Umschaltventile

&

Fuhlerbelegung
Heizungsregler D20 Solarregler SR 0705 MC
Reglerschema 401 b System 22
SF Speicherfihler T1 Kollektorfuhler
UWP  Umwalzpumpe T2 Speicherfiihler 1
M1 Mischer1 T3 Speicherfiihler 2
VF  Vorlauffiihler T4 Speicherfiihler 3
Hinweis: AF AuBenfiihler R1 Solarkreispumpe
. . . . BF1  Boilerfiihler R2  Umschaltventil
Eingeschrankte Funktion des Erweiterungs- R3  Umschaltventil
SN puffers (SPS) bei der Brauchwassererwar-
(\_/‘ mung wenn kein Heizkreis aktiv ist!
Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423e).

© Solarbayer GmbH [09.14] Hydraulikvarianten 4 1



Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

HSK-SLS 3-08

HVS-OEL-HSK

DKEPEK
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kessel |9,
o RAS T2
Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
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Holzkessel

Ruicklaufanhebung

Thermische
Ablaufsicherung

Kesselsicherheits-
gruppe

Ausdehnungsgefal
(Heizwasser)

|

oj®

BE

i

4

Hydraulikvarianten

Kollektoren 1 Hyglehe—SFhlchten—
Kombispeicher (Hsk-sLs)

Vorschaltgefal
(Solar)

Ausdehnungsgefal
(Solar)

Solarstation

Solarpipe

Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC

Umschaltventil

Heizungsregler D20

Heizkreis mit Mischer

Ricklauf-
Anhebestation

Fiihlerbelegung
Riicklauf-Anhebe-Station Solarregler SR 0705 MC
werksseitig vorkonfiguriert System 14
RAST1 RAS-Fiihler 1 Tl Kollektorfuhler
RAS T2 RAS-Fiihler 2 T2 Speicherfihler 1
RAST3 RAS-Fiihler 3 T3 Speicherfihler 2

R1 Solarkreispumpe

In der Regel kann die R2 Umschaltventil

vorhandene Heizungs-

regelung bestehen
bleiben.

BF Boilerfiihler

© Solarbayer GmbH [09.14]



Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

HSK-SLS 3-09

Holz-
vergaser

0l-/Gas-
Brennwert- o
kessel

T3

Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel Kollektoren Hygiene-Sc hichten- Heizkreis mit Mischer
Kombispeicher (Hsk-sLs)
. ] VorschaltgefdR 7 Schichtleit-Puffer- .
qit;.. Riicklaufanhebung (Solar ‘ " speicher (sPS) Heizungsregler D20
#@] Thermische AusdehnungsgefaR Laderegelun
Ablaufsicherung v (Solar) gelung
ﬂ Kesselsicherheits- Solarstation Riicklauf-
gruppe — | Anhebestation
Ausdehnungsgefal ' .
. (Heizwasser) Solarpipe
| Solarregler Mehrkreis
| SR0705MC
+ Umschaltventil
Fuhlerbelegung

© Solarbayer GmbH [09.14]

Riicklauf-Anhebe-Station

werksseitig vorkonfiguriert

RAST1 RAS-Fiihler 1
RAS T2 RAS-Fiihler 2
RAS TS RAS-Fiihler 3

In der Regel kann die
vorhandene Heizungs-

regelung bestehen
bleiben.

BF Boilerfiihler

Solarregler SR 0705 MC
System 14

Tl Kollektorfiihler

T2 Speicherfihler 1

T3 Speicherfiihler 2

Rl Solarkreispumpe

R2 Umschaltventil

Laderegelung
werksseitig vorkonfiguriert
LR1  Ladekreispumpe
LT1  Speicherfihler
T2 Speicherfihler

Hydraulikvarianten
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HSK-SLS 3-10
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.g * empfehlenswert bei Systemen mit niedrigen Riicklauftemperaturen
Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor

ay

' Holzkessel

a@tws  Ricklaufanhebung

Thermische
Ablaufsicherung

oj®

Kesselsicherheits-
gruppe

Ausdehnungsgefal
(Heizwasser)

BE

44 Hydraulikvarianten

Kollektoren . Hyglehe—s'chlchten— Heizkreis mit Mischer
Kombispeicher (Hsk-sLs)

Vorschaltgefal
(Solar)

Ausdehnungsgefal Umschaltventil
(Solar)

Solarstation

Heizungsregler D20

Solarpipe

Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC

Umschaltventil

Fiihlerbelegung
Heizungsregler D20 Solarregler SR 0705 MC
Reglerschema 401 b System 14
SF Speicherfiihler T1 Kollektorfihler
BF1  Boilerfihler T2 Speicherfihler 1
UWP  Umwilzpumpe T3 Speicherfihler 2
M1 Mischer 1 R1 Solarkreispumpe
VF Vorlauffihler R2 Umschaltventil

AF AuBenfiihler

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423c).

© Solarbayer GmbH [09.14]



Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

HSK-SLS 3-11

5000

y N

'___—I\______

T2

Photovoltaikanlage*

,
N

—_

B

=
=
D)

&

yAS)

—
Warmepumpe
WP-INVERT

* empfehlenswert bei Systemen mit niedrigen Riicklauftemperaturen

Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
® | Wirmepumpe Hygiene-Schichten- o
’ Kollektoren L WP-INVERT Kombispeicher (i5tsLs) Heizkreis mit Mischer
VorschaltgefdR AusdehnungsgefdR )
(Solar) . (Heizwasser) Heizungsregler D20
Ausdehnungsgefaf - Trinkwasserset
(Solar) [

Solarstation 2 Umschaltventile

#

Solarpipe

Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC

Umschaltventil

Fuhlerbelegung

Heizungsregler D20

Reglerschema 401 b

SF Speicherfihler
BF1  Boilerfiihler
UWP  Umwélzpumpe
*Werden Sie lhr eigener Energieversorger M1 Mischer 1

VE  Vorlauffiihler
AF  AuBenfiihler

Mit einer zusatzlich installierten thermischen Solaranlage
sowie einer Photovoltaikanlage erreichen Sie die groRtmogliche
Unabhéngigkeit von allen Energieversorgern!

Solarregler SR 0705 MC
System 14

Tl Kollektorfiihler

T2 Speicherfihler 1

T3 Speicherfiihler 2

Rl Solarkreispumpe

R2 Umschaltventil

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423b).

© Solarbayer GmbH [09.14]
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HSK-SLS 3-12

INVERT-OEL-

Py

Photovoltaikanlage*

Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|
T
-
\BY 3
M| &
0Ol-/Gas- & Y
Brennwert-] o \|=
kessel |0 Wirmepumpe
~ 8 WP-INVERT
Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
® | Wirmepumpe §9 Hygiene-Schichten- e
' Kollektoren L WP-INVERT Kombispeicher (isksLs) Heizkreis mit Mischer
] Vorschaltgefal Ausdehnungsgefall .
(Solar . (Heizwasser) Heizungsregler D20
Ausdehnungsgefal ) Ricklauf-
D (Solar) - Trinkwasserset _ | Anhebestation
W Solarstation /i 2 Umschaltventile J
' Solarpipe
"B | Solarregler Mehrkreis
= SR 0705 MC
* Umschaltventil
Fiihlerbelegung
Riicklauf-Anhebe-Station Solarregler SR 0705 MC
werksseitig vorkonfiguriert System 14
RAST1 RAS-Fiihler 1 Tl Kollektorfuhler
RAS T2 RAS-Fiihler 2 T2 Speicherfihler 1
RAST3 RAS-Fiihler 3 T3 Speicherfihler 2
*Werden Sie lhr eigener Energieversorger Rl Solarkreispumpe
: R2 Umschaltventil
In der Regel kann die
Mit einer zusatzlich installierten thermischen Solaranlage vorhandene Heizungs-
sowie einer Photovoltaikanlage erreichen Sie die groRtmogliche regelung bestehen )
Unabhéngigkeit von allen Energieversorgern! bleiben. J
BF Boilerfiihler

46 Hydraulikvarianten © Solarbayer GmbH [09.14]



/j OEL-2SPS-BWunten-Lade

Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

SONDER 3-01

T

0l-/Gas-

kessel 1 e

untenliegender
Brauchwasserspeicher

Holzheizung

Solarthermie

Warmepumpe Speichertechnik

Sonstiges Zubehor

Holzkessel

Riicklaufanhebung

Thermische
Ablaufsicherung

Kesselsicherheits-
gruppe

Ausdehnungsgefal
(Heizwasser)

®E b /W

© Solarbayer GmbH [09.14]

2 Schichtleit-Puffer- R
' ?speicher(SPS) Heizkreis mit Mischer

H Laderegelung

Fuhlerbelegung

In der Regel kann die
vorhandene Heizungs-

regelung bestehen
bleiben.

Laderegelung

werksseitig vorkonfiguriert

=
i
=
i
I
O
(%]
oc
]
o
=
o
(%]

LR1  Ladekreispumpe
LT1  Speicherfihler
T2 Speicherfihler
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SONDER 3-02

OEL-SPS_2S-BWunten-Lade-HS 3
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&2 Brauchwasserspeicher
= 000
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Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor

k9 Schichtleit-Puffer- -
Holzkessel ' Kollektoren speicher(SPS-SZWT) E Heizkreis mit Mischer

L

Solarpipe

(Heizwasser)

8. . g Vorschaltgefal
a@tow  Rlcklaufanhebung (Solar) ‘ g Laderegelung
,,,LO) Thermische AusdehnungsgefaR
Ablaufsicherung | (Solar)
‘H Kesselsicherheits- m'} Solarstation
S gruppe 1i:N J
. Ausdehnungsgefal .

B | Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC

i

Umschaltventil

4

-

wl

=

T Fiihlerbelegung

o

7}

oc

Ll .

% In der Regel ka‘nn die Solarregler SR 0705 MC Laderegelung

o vorhandene Heizungs-

L] regelung bestehen System 14 werksseitig vorkonfiguriert

bleiben.

T1 Kollektorfihler LR1  Ladekreispumpe
T2 Speicherfihler 1 LT1  Speicherfihler
T3 Speicherfhler 2 T2 Speicherfihler

R1 Solarkreispumpe
R2 Umschaltventil
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Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

SONDER 3-03

HVS-SPS-BW-PWT-HS

Holz-
vergaser

Trinkwasser-
speicher

p N

50009

=
2
S . B

-

PWT

Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Holzkessel Kollektoren : Sch!chtlelt—Puffer- L1 Heizkreisverteilung
speicher (SPS)
. 2 VorschaltgefdR 3 )
eabp Riicklaufanhebung (Solar) Heizungsregler D20
*@] Thermische AusdehnungsgefaR Heizungsgruppe
Ablaufsicherung (Solar) Single
a Kesselsicherheits- m.! Solarstation E Plattenwédrmetauscher
gruppe
Ausdehnungsgefal ' .
. (Heizwasser) Solarpipe
fi Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC
Fuhlerbelegung

© Solarbayer GmbH [09.14]

Heizungsregler D20

Reglerschema 401 b

SF
BF1
uwp
M1
VF
AF
BLP

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423e).

Speicherfihler
Boilerfiihler
Umwalzpumpe
Mischer 1
Vorlauffihler
AuBenfiihler
Boilerladepumpe

Solarregler SR 0705 MC
System 3

Tl Kollektorfiihler

T2 Speicherfihler 1

T3 PWT-Fihler

Rl Speicherladepumpe

R2 Solarkreispumpe

=
i
=
i
I
O
(%]
oc
]
o
=
o
(%]
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Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!
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SONDER 3-04

Trinkwasser-

speicher
6 [
- O
g i
€ c
€ <MD
l¥: m PWT
Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
' Holzkessel ’ Kollektoren I{ :;::zngfl(tss:)ﬁ e Heizkreisverteilung
&0 Ricklaufanhebung Vorschaltgefaf Heizungsregler D20
(Solar)
*ﬁq Thermische AusdehnungsgefaR Heizungsgruppe
Ablaufsicherung (Solar) Single
“ Kesselsicherheits- m.} Solarstation E Plattenwéarmetauscher o
gruppe ‘ J
AusFi ehnungsgefdf ' Solarpipe Umschaltventil
(Heizwasser)
Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC
Flihlerbelegung
Heizungsregler D20 Solarregler SR 0705 MC
Reglerschema 401 b System 19

50

Hydraulikvarianten

SF Speicherfiihler T1 Kollektorfihler

BF1  Boilerfihler T2 Speicherfihler 1
UWP  Umwilzpumpe T3 Speicherfhler 2
M1 Mischer 1 T4 PWT-Fuhler

VF Vorlauffiihler R1 Speicherladepumpe
AF AuRenfiihler R2 Solarkreispumpe
BLP  Boilerladepumpe R3 Umschaltventil

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423e).

© Solarbayer GmbH [09.14]



SONDER 3-05

Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Kollektoren Sole?r—Tnnkwasser- L1 Heizkreisverteilung
speicher (SKL)
i VorschaltgefdR ¥3) 2 Schichtleit-Puffer- .
(Solar) .speicher (SPS) Heizungsregler D20
AusdehnungsgefaR Heizungsgruppe
(Solar) Single
o m* Solarstation E Plattenwéarmetauscher
{ ) | LS
' Solarpipe
| Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC
Umschaltventil
Fuhlerbelegung

© Solarbayer GmbH [09.14]

Heizungsregler D20

Reglerschema 401 b

SF Speicherfihler

BF1  Boilerfihler

UWP  Umwalzpumpe

M1 Mischer 1

VF Vorlauffihler
AF AuBenfiihler
BLP  Boilerladepumpe

Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423e).

Solarregler SR 0705 MC
System 17

T Kollektorfiihler

T2 Speicherfiihler 1

T3 Speicherfiihler 2

T4 PWT-Fiihler

R1 Speicherladepumpe

R2  Solarkreispumpe

R3 Umschaltventil
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]
o
=
o
(%]
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SONDER 3-06
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Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor

Kollektoren SoI;fr—Trlnkwasser— LK Heizkreisverteilung
speicher (SKL)

Plattenwarmetauscher
fir Schwimmbad

Vorschaltgefal
(Solar)

E

Ausdehnungsgefal
(Solar)

=0

Solarstation

Solarpipe

B | Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC

aR=

Umschaltventil

b

=
wl
=
T Flihlerbelegung
)
A
o
Ll
= Solarregler SR 0705 MC
(@]
(V] System 32
Tl Kollektorfuhler
T2 Speicherfihler 1
. . T3 Schwimmbadfiihler
Hinweis: T4 PWT-Fiihler
Die Schwimmbadpumpe kann optional auch bauseitig zur Rl Solarkreispumpe

R2 Umschaltventil
R3 Schwimmbadpumpe

(lauft evtl. auf Grund S
der Filterung durch J

bauseitige Regelung!)

Filterung des Beckenwassers regelbar sein.

5 2 Hydraulikvarianten © Solarbayer GmbH [09.14]



Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

SONDER 3-07

= T2 —{- L.=
o €
E Schwimmbecken
2L = | r

r
—_—
‘ Jl-—ﬂ-bm@*l-j.

* empfehlenswert bei Systemen mit niedrigen Riicklauftemperaturen

Holzheizung Solarthermie Warmepumpe Speichertechnik Sonstiges Zubehor
Kollektoren . Hygiene-Schichten- Heizkreis mit Mischer
Kombispeicher (Hsk-sLs)
vorschaltgefaf Plattenwéarmetauscher
(Solar)
AusdehnungsgefaR
(Solar)
Solarstation
Solarpipe
Solarregler Mehrkreis
SR 0705 MC
2 Umschaltventile
=2
Ll
=
Fithlerbelegung T
o
7]
o
Ll
Heizungsregler D20 Solarregler SR 0705 MC g
(@]
Reglerschema 416 System 34 (72
SF Speicherfihler T1 Kollektorfuhler
BF1  Boilerfihler T2 Speicherfihler 1
. . KF Kesselfiihler T3 Speicherfiihler 2
Hinweis: UWP  Umwilzpumpe T4 Schwimmbadfiihler
Die Schwimmbadpumpe kann optional auch bauseitig zur ML Mischer 1 RL  Solarkreispumpe
Filterung des Beckenwassers regelbar sein. kP Nachheizoumpe R2 - Umschaltvent
VF Vorlauffihler R3 Umschaltventil
AF AuBenfiihler
B1/LBL Brenneranforderung
Zur Regelung von zwei gemischten Heizkreisen wird der Heizungsregler D30 bendtigt (Reglerschema 423b).

© Solarbayer GmbH [09.14]
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FEHLER 3-01

HVS-2SPS-Beladung-RICHTIG

RICHTIG

o000 000

51y SPS SPS

Holz-
vergaser

Die Speicher werden optimal nacheinander in Reihe beladen.

Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

2SPS-Beladung-FALSCH

FALSCH!

PROBLEM:

Der zweite Speicher wird nicht beladen, da das Heizungswasser nahezu ausschlieBlich
durch den ersten Speicher flieRt!

Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!
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Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

FEHLER 3-02

RICHTIG

Holz-
vergaser

Der Kesselkreis ist durch das Schichtleitsystem sauber hydraulisch vom Heizungs-Entnahmekreis entkoppelt.

Holz-
vergaser

PROBLEM:

SPS

°

Auf Grund der falschen hydraulischen Entkopplung von Kessel- und Heizungskreislauf besteht die Gefahr,

dass der Kesselkreis abgeschnitten wird. Folge: Der Kessel iiberhitzt!

© Solarbayer GmbH [09.14]
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Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

FEHLER 3-03

4SPS-Tichelmann-RICHTIG

RICHTIG

Zum Verbraucher
Vom Waermeerzeuger brauche

S

—_——

Optimaler Anschluss der Pufferspeicher nach dem Tichelmann-Prinzip. Alle Speicher werden gleichmdfig be- und entladen.

4SPS-Tichelmann-FALSCH

FALSCH!

Vom Waermeerzeuger

Zum Verbraucher

SPS SPS SPS SPS

PROBLEM:

Nur der erste Speicher wird vom Warmeerzeuger aufgeheizt. Die Heizung bleibt kalt,
da nur aus dem letzten Speicher Heizungswasser entnommen wird.

56
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FEHLER 3-04

4WP-Tichelmann_RICHTIG

RICHTIG
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Optimaler Anschluss von Trink-Warmwasserspeichern nach dem Tichelmann-Prinzip.
Alle Speicher werden gleichmdflig beladen.

Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

4WP-Tichelmann_FALSCH
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8 PROBLEM:
E Die Erweiterungsspeicher werden nicht genutzt, da nur der erste Speicher beladen wird. (G)
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Warmwasseranschluss

Brauchwasserspeicher
bei Aufheizung duch
0Ol-/Gaskessel

VZAAN

—— DR
Kaltwasseranschluss l
nach DIN

Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Solar-Trinkwasser-

Standardzirkulationsanschluss ohne Trinkwassermischer bei normalen Tem-
peraturen im Trinkwasserspeicher durch Aufheizung von OI- oder Gaskesseln.

Solar

Zirkulationsanschluss mit Trinkwassermischer zur Vorbeugung der Verbrii-
hungsgefahr bei hohen Speichertemperaturen durch Aufheizung von Solar-

anlagen oder Holzkesseln.
PROBLEM:
Wenn keine Wasserentnahme stattfindet, kann bei laufender
Zirkulationspumpe kein Kaltwasser beigemischt werden, der

Mischer wird ,iiberrannt”. Somit besteht beim Offnen des
Warmwasserhahns Verbriihungsgefahr.

ayer-Empfehlungen

Die nachstehenden Schemen zeigen den korrekten Anschluss der WW-Zirkulation mit Trinkwasserspeicher bei hohen Speichertemperaturen

durch Aufheizung mit Solaranlagen und Holzkesssel.

Solar-Trinkwasser-
speicher SKL

AN

Kaltwasseranschluss
nach DIN

=
gligr

Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Warmepumpen-
Solarspeicher WP

AR
A
) I\
ZANEES e
B
i<
==

i
=
me
Kaltwasseranschluss H
nach DIN N
i % l

schlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Dieses Anscl dient nur als

Hygiene-Schichten- /&
Kombispeicher HSK-OKO

4
|
f
Fﬂﬂﬂﬂ}
I

= —
=
=
Kaltwasseranschluss = F=
nach DIN —
= =
1} =

o

Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!

Hygiene-Schichten- &
Kombispeicher HSK-SLS

Kaltwasseranschluss
nach DIN

- 1l
N

Dieses Anschlussschema dient nur als Montagevorschlag und ersetzt keine fachtechnische Planung!
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